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1. Informations sur le contexte relatif a la demande de dérogation

1.1 Paramétres concernés

Les parametres de la qualité des eaux destinées a la consommation humaine (EDCH) concernés par
cette demande de dérogation sont la chloridazone desphényl et |la chloridazone méthyl desphényl,
sous-produits phytosanitaires d’origine agricole issus de la dégradation du chloridazone.

1.2 Motifs et justification de la dérogation

Ces molécules ont été introduites au contrdle sanitaire en application de la directive européenne
2020/2184 du 16 décembre 2020 relative a la qualité des EDCH et des recommandations du Ministére
de la Santé.

En effet, suite a la transposition en droit francais de cette directive européenne, de nouvelles
exigences reglementaires pour la qualité des EDCH sont apparues depuis le 1° janvier 2023,
notamment la recherche de nouveaux parametres pesticides et métabolites associés.

Depuis avril 2022, dans le cadre du suivi renforcé mis en place par I’Agence Régionale de Santé de
Normandie, des dépassements chroniques de la limite de qualité (> 0,1 pug/L) ont été observés dans
I’eau distribuée sur le secteur VEULES-LES-ROSES alimenté par le forage Veules Chapelle du Val.

Ces concentrations restent néanmoins inférieures a la valeur transitoire de référence fixée a 3 pg/L
par la Direction Générale de la Santé.

1.3 Durée de la dérogation

La Communauté de Communes de la Cote d’Albatre est autorisée, pour une durée de 3 ans a compter
du 12 juillet 2024 (date de notification de I'arrété de dérogation), a distribuer une eau destinée a la
consommation humaine, dépassant la limite de qualité de 0.1 pg/L pour les métabolites de pesticides
suivants : chloridazone desphényl et chloridazone méthyl desphényl.

1.4 Limite de qualité maximale fixée par la dérogation

La limite de qualité maximale fixée par la dérogation est de 3 pg/L pour la teneur en métabolites de
pesticides chloridazone desphényl et chloridazone méthyl desphényl.

En deca de cette concentration, la Communauté de Communes de la Coéte d’Albatre, au titre de la
dérogation, peut poursuivre la distribution de I’eau sans restriction d’usage.
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2. Informations sur I'unité de distribution (UDI) concernée

UNITE DE DISTRIBUTION DU RESEAU D'ALIMENTATION D'EAU
POTABLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA COTE D'ALBATRE

Légende :

UDI AUTIGNY BAS SERVICE

UDI AUTIGNY HAUT SERVICE

UDI CANY-BARVILLE
[T UDI GRAINVILLE-LA-TEINTURIERE
|7 UDI MANNEVILLE-ES-PLAINS

UDI NEVILLE

UDI OCQUEVILLE

UDI OUAINVILLE

UDI PALUEL

UDI SAINT-OUEN-SOUS-BRACHY
- ACHAT TERROIR DE CAUX

UDI SAINT-VALERY-EN-CAUX

UDI SOMMESNIL - ACHAT CAUX CENTRAL
UDI SOTTEVILLE-SUR-MER

UDI VALMONT - ACHAT VALMONT

UDI VEULES-LES-ROSES

UDI VEULETTES-SUR-MER

[ ] commune
Figure 1. Carte des UDI du territoire de la Communauté de Communes de la Céte d’Albdtre

Tableau 1. Caractéristiques de I'UDI concernée

Nom UDI VEULES-LES-ROSES
Population permanente 550
(en habitants)
Communes desservies et % VEULES-LES-ROSES 100%
Distribution d’alimentation
Volume moyen distribué en 2024 1941

(en m3/jour)
Présence d’industries agro-
alimentaires

Non concernée

Commune VEULES-LES-
d’implantation ROSES
Code BSS BSSOOODTNT
Ressources Forage Veules Chapelle du Val Code BRGM 00426X0033/F
Avis hydrogéologue 07/01/1997
Avis CODERST 11/06/2002
Arrété DUP 17/07/2002

Production Volume PrO;:Il.flt autorisé (en 115
E— m3/jour)

1 Données issues du RAD 2024 du délégataire Eaux d’Albatre
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Volume moyen produit en 2024 5
Sk 191
(en m3/jour)
Procédé de traitement Désinfection au chlore gazeux

3. Suivi de la qualité des eaux distribuées - Résultats du controle
sanitaire

Teneur dans I'eau distribuée sur la période du 01/01/2023 au 30/04/2025

DUREE
PARAMETRE @ NB ANALYSES MIN MOY MAX CUMULEE DE
DEPASSEMENT
CZI:Srrliaéznoyrlle 25 0,036ug/L  0,263pg/L | 0,444 pg/L 24 mois
Chloridazone
méthyl 25 0,012 pg/L 0,077 pg/L 0,113 pg/L 3 mois
desphényl

Résultats du contréle sanitaire pour la chloridazone desphényl et |a
chloridazone méthyl desphényl sur le secteur de Veules-les-Roses, en
sortie de la station Veules Chapelle du Val
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2 Données issues du RAD 2024 du délégataire Eaux d’Albatre
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4. Modalités du suivi de la qualité des eaux brutes

A compter d’avril 2025, un suivi renforcé de I'’eau brute du forage Veules Chapelle du Val est réalisé
par la Collectivité en complément du suivi effectué par I’ARS Normandie dans le cadre du contréle
sanitaire.

Le programme de surveillance prend la forme de 4 analyses par an pendant la durée totale de la
période de dérogation.

Teneur dans I'eau brute sur la période du 01/04/2025 au 30/04/2025

DUREE

PARAMETRE | NB ANALYSES MIN MOY MAX CUMULEE DE
DEPASSEMENT
Chloridazone

desphényl
Chloridazone
méthyl 1 0,17 pg/L 0,17 pg/L 0,17 pg/L 1 mois

desphényl

1 0,33 pg/L 0,33 pg/L 0,33 pg/L 1 mois

Résultats du suivi renforcé sur le forage Veules Chapelle du Val
0,35

0,3

0,25

0,2

0,15

Concentration en pg/L

0,1

0,05
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03/04/25 23/05/25 12/07/25 31/08/25 20/10/25 09/12/25 28/01/26
Date des prélevements

® Chloridazone desphényl ® Chloridazone méthyl desphényl ~ ——Limite Qualité
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5. Programme d’actions mis en ceuvre pour remédier a la situation

Mesures
correctives

Actions mises en place

Etat d’avancement

A
Communauté de Communes de \aCOte

>D>B>TRE>

Calendrier de
mise en ceuvre

Indicateurs de suivi

Suivi renforcé de la qualité des eaux brutes du En cours 1% analyse en
Forage Veules Chapelle du Val avril 2025
Schéma directeur de I’alimentation en eau . ,
b s Fin prévue en
potable avec un programme d’actions En cours L
. L . juin 2026
pluriannuel et hiérarchisé
Plan de gestion de la sécurité sanitaire des En cours Fin prévue en
Mesures eaux avec un plan d’actions hiérarchisé avril 2026
préventives Réalisation d’'une étude de bassin .
ol . s De mars 2026 a
d’alimentation de captage avec un programme Planifié L
, -, ., janvier 2027
d’actions hiérarchisé
Stratégie de Préservation de la Ressource en Fin prévue en
En cours L
Eau juin 2026
Suivi de I'arrété de déclaration d’utilité .
. En continu
publique
Réalisation d’une étude de faisabilité technico-
économique en vue d’améliorer la qualité de 2026
) o En attente des
Mesures I’eau distribuée . ,
q PTT . . conclusions du schéma
curatives Travaux d’amélioration de la filiere de .
. . . , . directeur
traitement, voir construction d’une unité de 2027
traitement d’eau potable

4 résultats d'analyse consécutifs avec
une concentration en métabolites de
pesticides
<0,1p/L
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6. Information de la population desservie sur la dérogation

Pour les administrés résidant sur I’'UDI VEULES-LES-ROSES, une feuille d'information leur sera diffusée
avec la facture annuelle du délégataire, en complément des info-factures rédigées par I'ARS.

Une information concernant le dépassement de la norme de qualité a été également postée sur le site
internet de la CCCA. Cette information sera actualisée annuellement au regard des résultats du suivi
renforcé et du contrdle sanitaire.

Le délégataire pourra également informer les abonnées du service eau potable via la plateforme
internet dédiée au contrat.

Le document Questions/Réponses, rédigé par I'ARS Normandie en juillet 2023, a été diffusé aux maires
des communes du territoire de la CCCA, notamment ceux concernés par des dépassements récurrents.
Les résultats d’analyse du suivi renforcé et du controle sanitaire pour le secteur concerné seront
affichés en mairie afin d’informer la population.
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